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殡葬物联网信息系统 软件基本功能要求
[bookmark: _Toc152750473][bookmark: _Toc26986771][bookmark: _Toc152750329][bookmark: _Toc17233333][bookmark: _Toc26718930][bookmark: _Toc17233325][bookmark: _Toc152750685][bookmark: _Toc26648465][bookmark: _Toc26986530][bookmark: _Toc24884211][bookmark: _Toc152750652][bookmark: _Toc97195091][bookmark: _Toc24884218]范围
[bookmark: _Toc17233326][bookmark: _Toc17233334][bookmark: _Toc24884219][bookmark: _Toc26648466][bookmark: _Toc24884212]本文件规定了殡葬物联网信息系统在设备动态监控、设备综合管理、系统综合管理、网络管理和安全管理等方面的软件基本功能要求。
本文件适用于殡仪馆、公墓等殡葬服务机构和殡葬设备加工企业对殡葬物联网信息系统建设和改造。
[bookmark: _Toc152750653][bookmark: _Toc26718931][bookmark: _Toc152750474][bookmark: _Toc152750686][bookmark: _Toc26986531][bookmark: _Toc152750330][bookmark: _Toc26986772][bookmark: _Toc97195092]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB 13801-2015 火葬场大气污染物排放标准
GB/T 19632 殡葬服务、设施、用品分类与代码
GB/T 23287 殡葬术语
GB/T 25068.5-2021 信息技术 安全技术 网络安全 第5部分：使用虚拟专用网的跨网通信安全保护
GB/T 37025-2018 信息安全技术 物联网数据传输安全技术要求
GB/T 37095-2018 信息安全技术 办公信息系统安全基本技术要求
GB/T 38624.2-2021 物联网 网关 第2部分：面向公用电信网接入的网关技术要求
GB/T 38637.2-2020 物联网 感知控制设备接入 第2部分：数据管理要求
GB/T 39190-2020 物联网智能家居 设计内容及要求
GB/T 40343-2021 智能实验室 信息管理系统 功能要求
HJ 212-2017 污染物在线监控（监测）系统数据传输标准
[bookmark: _Toc152750331][bookmark: _Toc97195093][bookmark: _Toc152750475][bookmark: _Toc152750687][bookmark: _Toc152750654]术语和定义
GB/T 19632和GB/T 23287界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

殡葬物联网信息系统 information system for funeral internet of things
在殡葬领域，通过感知设备，按照约定协议，连接物、人、系统和信息资源，实现对物理和虚拟世界的信息进行处理并作出反应的信息系统。
[bookmark: _Toc23048][bookmark: _Toc152750655][bookmark: _Toc152750476][bookmark: _Toc152750332][bookmark: _Toc152750688][bookmark: _Toc133184486]功能模型
殡葬物联网信息系统软件基本功能分为设备动态监控、设备综合管理、综合管理、网络管理和安全管理等五类功能模块，见图1。
设备动态监控：对殡葬设备具体数据进行实时监控，直观展示每个设备的各项运行数据；
设备综合管理：对殡葬设备的资产数据、运行状态等进行综合管理，根据统计数据进行设备的状态预警、维护保养和故障处置；
综合管理：利用计算机硬件、软件、网络通信设备以及其他办公设备，进行殡葬物联网信息系统用户信息的定义、权限管理和系统设置；
网络管理：对数据存储管理、网关管理和组网管理，实现殡葬物联网的信息共享和交换；
安全管理：通过系统安全管理和数据传输安全管理，以实现高质量的技术安全架构。


[bookmark: _Toc152750717]殡葬物联网信息系统软件基本功能模型
[bookmark: _Toc152750656][bookmark: _Toc152750477][bookmark: _Toc152750333][bookmark: _Toc133184487][bookmark: _Toc152750689][bookmark: _Toc16917]设备动态监控
[bookmark: _Toc9475][bookmark: _Toc152750334][bookmark: _Toc152750657][bookmark: _Toc152750690][bookmark: _Toc133184488][bookmark: _Toc152750478]火化机动态监控
火化机是对遗体进行火化的设备，应依托殡葬物联网信息系统，建立对火化机运行状态的监控，功能符合下列要求：
1. 监控火化机的火化量，具体需监控的火化量包括累计单台设备全天、全月、全年火化遗体数量；
1. 监控燃油火化机/燃气火化机的耗油量/耗气量，具体需监控的耗油量/耗气量包括监控单具遗体火化过程的耗油量/耗气量和监控累计全天、全月、全年消耗总量；
1. 监控火化机的工作时长，具体需监控的工作时长包括单台设备全天、全月、全年工作时长；
1. 监控炉膛温度；
1. 监控炉膛压力；
1. 监控鼓风机状态，具体需监控的状态包括启动和停止状态；
1. 监控引风机状态，具体需监控的状态包括启动和停止状态；
1. 监控炉门状态，具体需监控的状态包括开启和关闭状态；
1. 监控进尸车状态，具体需监控的状态包括进和出状态。
[bookmark: _Toc133184489][bookmark: _Toc152750658][bookmark: _Toc152750691][bookmark: _Toc152750335][bookmark: _Toc152750479][bookmark: _Toc8749]烟气净化设备动态监控
烟气净化设备是对焚烧产生的烟气进行净化的设备，应建立对烟气净化设备的动态监控，对烟气净化设备动态监控的功能符合下列要求：
1. 监控袋式除尘器的工作状态，具体需监控的状态包括工作时长以及工作烟气温度和工作压差；
1. 监控降温系统的状态，具体需监控的状态包括烟气经降温系统后的温度；
1. 监控烟尘排放浓度；
1. 监控二氧化硫排放浓度；
1. 监控氮氧化物排放浓度；
1. 监控一氧化碳排放浓度。
[bookmark: _Toc4930][bookmark: _Toc152750336][bookmark: _Toc152750480][bookmark: _Toc133184490][bookmark: _Toc152750659][bookmark: _Toc152750692]遗物祭品焚烧炉动态监控
遗物祭品焚烧炉是对遗物进行焚烧的设备，对遗物祭品焚烧炉的动态监控功能符合下列要求：
1. 监控遗物祭品焚烧炉工作时长；
1. 监控炉膛温度；
1. 监控运行中炉内压力；
1. 监控运行中机组噪声强度。
[bookmark: _Toc152750660][bookmark: _Toc152750337][bookmark: _Toc152750481][bookmark: _Toc133184491][bookmark: _Toc14069][bookmark: _Toc152750693]遗体冷冻柜动态监控
遗体冷冻柜是对遗体进行冷冻保存的设备。对遗体冷冻柜动态监控功能符合下列要求：
1. 监控遗体冷冻柜达到稳定运行状态后的工作温度；
1. 监控遗体冷冻柜工作状态，具体需监控的工作状态包括运行和停机状态；
1. 监控遗体冷冻柜存放状态，具体需监控的存放状态包括占用和闲置状态；
1. 监控遗体冷冻柜内每具遗体存放的时长；
1. 监控遗体冷冻柜存放遗体的总量。
[bookmark: _Toc5364][bookmark: _Toc152750338][bookmark: _Toc152750482][bookmark: _Toc152750661][bookmark: _Toc133184492][bookmark: _Toc152750694]殡仪车动态监控
殡仪车是对遗体进行运送的设备，对殡仪车动态监控功能符合下列要求：
1. 监控殡仪车辆工作状态，具体需监控的工作状态包括设备在用和空闲状态；
1. 监控殡仪车辆实时位置及行驶轨迹；
1. 监控殡仪车辆油耗；
1. 监控殡仪车辆行驶时长；
1. 监控殡仪车辆单日接运遗体数量。
[bookmark: _Toc21984][bookmark: _Toc152750662][bookmark: _Toc152750695][bookmark: _Toc152750339][bookmark: _Toc152750483][bookmark: _Toc133184493]设备综合管理
[bookmark: _Toc133184494][bookmark: _Toc152750484][bookmark: _Toc152750663][bookmark: _Toc8147][bookmark: _Toc152750696][bookmark: _Toc152750340]设备资产管理
殡葬物联网信息系统软件应包含设备统计。对于殡葬设备资产管理的功能符合下列要求：
1. 结合地理位置分布实时统计各行政区域的殡仪馆和殡葬设备资产，具体需统计的资产数据包括但不限于殡仪馆数量、殡葬设备数量、设备年限和品牌占比总量；
1. 依据已知的地理分布，统计各殡仪馆的殡葬设备，具体需统计信息包括但不限于原有设备、新增设备、故障设备、淘汰设备；
1. 通过查询统计功能横向、纵向对比不同年份、不同月份、不同行政区域殡葬设备的历史运行记录，具体需统计的历史运行记录包括但不限于工作时长、能耗量、故障次数。
[bookmark: _Toc133184495][bookmark: _Toc152750664][bookmark: _Toc152750485][bookmark: _Toc152750341][bookmark: _Toc902][bookmark: _Toc152750697]设备状态预警管理
[bookmark: _Toc152750342][bookmark: _Toc152750665][bookmark: _Toc7350][bookmark: _Toc152750698][bookmark: _Toc133184496][bookmark: _Toc152750486]火化机状态预警管理
火化机状态预警管理的功能符合下列要求：
1. 对连续火化每具遗体的平均耗油量限值，进行状态预警；
1. 对连续火化每具遗体的平均用时限值，进行状态预警；
1. 对火化机主燃室和再燃室炉膛温度限值，进行状态预警；
1. 对火化机炉膛内连续出现正压现象，进行状态预警。
[bookmark: _Toc152750666][bookmark: _Toc133184497][bookmark: _Toc152750343][bookmark: _Toc152750487][bookmark: _Toc152750699][bookmark: _Toc10623]烟气净化设备状态预警管理
烟气净化设备状态预警管理的功能符合下列要求：
1. 对入布袋前的火化烟气温度限值，进行状态预警；
1. 对工作一定时长的烟气净化设备提醒更换袋式除尘器；
1. 遗体火化大气污染物应符合GB 13801-2015标准第4章和HJ 212-2017标准中表B.4的要求，当超出排放限值时进行状态预警。
[bookmark: _Toc19080][bookmark: _Toc152750344][bookmark: _Toc133184498][bookmark: _Toc152750667][bookmark: _Toc152750488][bookmark: _Toc152750700]遗物祭品焚烧炉状态预警管理
遗物祭品焚烧炉状态预警管理的功能符合下列要求：
1. 对正常运行过程中机组噪声强度限值，进行状态预警；
1. 对焚烧炉炉膛内连续出现正压现象，进行状态预警；
1. 对遗物祭品焚烧炉大气污染物超出排放限值时进行状态预警。
[bookmark: _Toc24560][bookmark: _Toc152750345][bookmark: _Toc152750701][bookmark: _Toc152750489][bookmark: _Toc133184499][bookmark: _Toc152750668]遗体冷冻柜状态预警管理
遗体冷冻柜状态预警管理的功能符合下列要求：
1. 对达到稳定运行状态后，设定温度限值，进行状态预警；
1. 对达到稳定运行状态后，设定各测量点的温度差值限值，进行状态预警。
[bookmark: _Toc133184500][bookmark: _Toc152750702][bookmark: _Toc2588][bookmark: _Toc152750669][bookmark: _Toc152750346][bookmark: _Toc152750490]殡仪车状态预警管理
殡仪车状态预警管理的功能符合下列要求：
1. 对年检到期仍然处于接运遗体状态的殡仪车进行状态预警；
1. 对殡仪车超速行驶进行状态预警；
1. 对殡仪车超长怠速进行状态预警。
[bookmark: _Toc133184501][bookmark: _Toc4254][bookmark: _Toc152750703][bookmark: _Toc152750347][bookmark: _Toc152750670][bookmark: _Toc152750491]设备维修管理
设备应进行定期保养和预防性维护，对于设备维修管理功能符合下列要求：
1. 设定运行状态和使用时间/火化量限值，对火化机进行维修；
1. 设定运行状态和使用时间限值，对烟气净化设备进行维修；
1. 设定运行状态和使用时间限值，对遗物祭品焚烧炉进行维修；
1. 设定运行状态和运行时间限值，对遗体冷冻柜进行维修；
1. 设定运行状态和保养周期/里程限值，对殡仪车进行维修。
[bookmark: _Toc152750671][bookmark: _Toc152750704][bookmark: _Toc24949][bookmark: _Toc152750492][bookmark: _Toc133184502][bookmark: _Toc152750348]综合管理
[bookmark: _Toc152750672][bookmark: _Toc152750493][bookmark: _Toc10120][bookmark: _Toc133184503][bookmark: _Toc152750705][bookmark: _Toc152750349]用户管理
系统用户管理功能应符合GB/T 40343-2021中10.1的要求。
[bookmark: _Toc152750673][bookmark: _Toc152750706][bookmark: _Toc133184504][bookmark: _Toc152750494][bookmark: _Toc14972][bookmark: _Toc152750350]权限管理
系统权限管理功能应符合GB/T 40343-2021中10.2的要求。
[bookmark: _Toc152750351][bookmark: _Toc25934][bookmark: _Toc152750495][bookmark: _Toc133184505][bookmark: _Toc152750707][bookmark: _Toc152750674]系统设置
系统设置符合下列要求：
1. 组织机构设置，如部门信息，设备台账等；
1. [bookmark: _GoBack]应提供工作流程和统计报表设置的功能。
[bookmark: _Toc152750352][bookmark: _Toc133184506][bookmark: _Toc152750675][bookmark: _Toc16441][bookmark: _Toc152750496][bookmark: _Toc152750708]其他
系统应具备在线帮助、程序升级等管理功能。
[bookmark: _Toc133184507][bookmark: _Toc152750497][bookmark: _Toc152750709][bookmark: _Toc18942][bookmark: _Toc152750676][bookmark: _Toc152750353]网络管理
[bookmark: _Toc152750677][bookmark: _Toc152750498][bookmark: _Toc5903][bookmark: _Toc133184508][bookmark: _Toc152750710][bookmark: _Toc152750354]数据采集、传输与处理
系统的数据采集、传输与处理功能应符合GB/T 38637.2-2020中第5章和第6章的要求。
[bookmark: _Toc751][bookmark: _Toc152750678][bookmark: _Toc152750499][bookmark: _Toc152750711][bookmark: _Toc152750355][bookmark: _Toc133184509]网关管理
网关管理符合下列要求：
1. 殡葬物联网应能通过内部协议转换器在公众电信网通讯模块、无线传感器网络通讯模块之间进行协议转换；
1. 殡葬物联网网关管理应符合GB/T 38624.2-2021中第8章的要求。
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组网包括新增子设备的组网和无线设备的首次组网，应符合GB/T 39190-2020中6.4.2的要求。
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安全管理功能符合下列要求：
1. 殡葬物联网信息系统的计算机信息系统安全应符合GB/T 37095-2018中6.4的要求；
1. 殡葬物联网信息系统的计算机网络系统安全应符合GB/T 25068.5-2021中第7章的要求；
1. 殡葬物联网信息系统的操作系统安全应符合GB/T 37095-2018中6.4.2的要求。
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数据传输安全管理功能符合下列要求：
1. 数据传输安全管理功能应符合GB/T37025-2018中第6章的要求；
1. 对于重要数据，应使用密码技术保证数据传输的实时性和完整性。
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殡葬物联网信息系统 软件基本功能模块
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